
 

ZP.26.45.2025 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji nr ZP.26.45.2025 na roboty budowlane: „Budowa terenowej 
bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego” 

Osowiec-Twierdza, dnia 19 lutego 2026 r. 

Do: wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienie treści SWZ   

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11  września 2019 roku – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami), 
udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ: 

 

 

1. Pytanie nr 1. 
„1. Proszę o informacje jak mają być wykończone stopnie, spoczniki klatek 
schodowych? Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedziach 
na pytania z dnia 13.02.2026 r. 

 

2. Pytanie nr 2. 
„2. Istnieją rozbieżności między zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej,                          
a rzutami kondygnacji.  Proszę o aktualizację zestawienie o zestawienia stolarki 
drzwiowej .” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy rzutami kondygnacji,                
a zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej, należy przyjąć ilości wskazane na 
rzutach kondygnacji.    
Ponadto Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w swoim pytaniu nie sprecyzował, 
której części zamówienia dotyczy prośba, ani nie wskazał, konkretnie jakie 
rozbieżności występują w stolarce, co uniemożliwia bardziej szczegółowe odniesienie 
się do pytania.  

 
 
 

 



 

3.   Pytanie nr 3. 
„3. Jaką powierzchnię czynna powinny mieć okna oddymiające?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że parametry okien oddymiających muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz aktualnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. 
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosić minimum 5% 
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (liczonej na jej największej 
kondygnacji), przy czym minimalna powierzchnia czynna pojedynczego okna nie może 
być mniejsza niż 1,0 m². 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że kwestia parametrów okien oddymiających 
dla Części III została wyjaśniona w odpowiedziach z dnia 13.02.2026 r.” 
 
 

4. Pytanie nr 4. 
„4. W udostępnionej dokumentacji projektowej nie ma informacji dotyczącej 
instalacji oddymiania klatek schodowych tj. centrale sterownicze, okablowanie  itp. 
Proszę uzupełnienie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż instalację oddymiania klatek schodowych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, wiedzą techniczną 
oraz dokumentacją projektową. Elementy systemu, takie jak centrale sterownicze                     
i okablowanie, należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta systemu oddymiania 
zastosowanego w obiekcie. 
 

5. Pytanie nr 5. 
„5. W przedmiarze branży budowlanej nie ma pozycji dotyczących ścian szczytowych 
i kolankowych poddasza. Proszę o uzupełnienie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ściany szczytowe oraz kolankowe poddasza należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla każdej z części zadania. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że załączony przedmiar robót ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej. 
Ponadto Zamawiający zauważa, że Wykonawca w swoim pytaniu nie sprecyzował, 
której części zamówienia dotyczy prośba, co uniemożliwia bardziej szczegółowe 
odniesienie się do zapytania. 
 
 



 

 
6. Pytanie nr 6. 

„1. Proszę o informacje jak czy przewody i kanały wentylacji mechanicznej mają być w 
jakiś sposób zabudowę po sufitami? Brak informacji w projekcie. Jeśli tak to proszę o 
informacje jak mają być zabudowę.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sposób prowadzenia oraz ewentualnej zabudowy 
przewodów i kanałów wentylacyjnych został określony w dokumentacji projektowej 
(zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej). Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji robót zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 


		2026-02-19T14:36:28+0100
	Artur Sylwester Wiatr




